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NOTAS DE CONSTRUCCION

La construccién de la acometida principal en baja tension, se tomara desde el tablero principal de baja tension
ubicado en la subestacion de la Facultad de Eléctrica. Alli se instalara un totalizador de 3x70 A, y se conectara la
acometida en cable de cobre aislado en 3#4(F)+1#4(N)+1#8(T) tipo FR, HF,LS en ducto conduit de 2".

Se debe cumplir con las normas de Construccién Técnica de EEP S.A. E.S.P. Operador de Red, para las
acometidas eléctricas de baja tension en Sistema Subterraneo.

Los Dlctos a emplear para las acometidas subterraneas son en Tubo Conduit PVC de 2" de diametro

Las recamaras de paso o giro al interior del campus universitario, se deben construir en muro de concreto, con tap:
tipo manhol peatonal para las recamaras de 1x1 mt y con tapa de concreto con marco y contramarco para las
camaras "CALE" de 0,4x0,4 mt para alumbrado publico, de acuerdo a la ubicacion de los planos y con base a las
normgs de construccion técnica de EPP (OR).

Los bancos de ductos al llegar a cada recamara, la parte que aflora al interior de la misma, se debe emboquillar
corredgtamente y quedar libres de filos para garantizar que en el halado de los conductores eléctricos, no se genere|
un rasgado 6 deterioro en el aislamiento del conductor.

Todog los materiales a emplear en la construccion de las redes objeto de estos disefios, deben ser nuevos y de
la mejor calidad. Cada uno debe tener certificado de producto, de acuerdo al Capitulo 10, Articulo 33 del RETIE.

Se deben tener en cuenta, todos los detalles y condiciones de montaje y construccion del Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 y el Reglamento Técnico de iluminacién y Alumbrado Publico RETILAP,
para la construccion de las redes e instalacion de luminarias.

El gahinete de distribucién debe tener la capacidad para alojar en su interior, un tablero trifisico de 12 circuitos cor]
espacjo para totalizador y un tablero tipo riel din para los interruptores horarios, se debe construir de acuerdo al
diagrgma unifilar general de disefio, debe ser de tipo intemperie, en policarbonato o PVC, con puerta y chapa de
seguridad y con grado de proteccion IP 65 o superior. Con certificado de producto Retie vigente.

En los tramos de las acometidas, donde se pasa de sistema subterraneo a ductos a la vista o sobrepuestos, se

puede hacer la transicion de la tuberia conduit PVC a coraza metalica tipo Liquid Tight 6 a tubo conduit IMC de 3/4]
/ "cuanglo va adosada a los cuartones de madera de los pasamanos 6 a tubo conduit EMT cuando va al interior de I

3 mgq,j;m edificacién, para alimentar los diferentes circuitos de iluminacién o tomas de corriente.

Los planos eléctricos son esquematicos y serviran como guia a la construccion de la red, la cual puede tener
variagiones por temas constructivos.

/ Va o S/E Facultad El disefiador, no asume responsabilidad alguna por las obras mal ejecutadas o por dafios que personal no
/ de Eléctrica — UTP calificado, lleve a cabo segun su propia interpretacion de los planos o por malas practicas de ejecucion de obras.
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